
Rys. SPP2-M2: Przetwarzanie sygnału przez MSC-2 - Wejścia analogowe.
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Rys. SPP2-M2: Przetwarzanie sygnału przez MSC-2 - Wejścia cyfrowe.
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Rys. SPP2-M2: Przetwarzanie sygnału przez MSC-2 - Pomiar wody czystej.

Input PV
7130h

S:1

Offset
2102h

Water Level
2100h

Interrupt Delta
2115h

Int. Lower Limit
2116h

Int. Upper Limit
2117h

TPDO
SIGNED16

{-1,0:Range}

SIGNED16

Sensor Type
2109h

Limit

Range
2101h

Level
Range

x100,00 % Level Percent
2110h

if 2109h = 1

SIGNED16
{0,0 Ohm}

SIGNED16
{-1, 0.00:100,00 %}

Processing

wydanie: I/2019



Rys. SPP2-M2: Przetwarzanie sygnału przez MSC-2 - Pomiar fekaliów.
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Rys. SPP2-M2: Przetwarzanie sygnału przez MSC-2 - Wyjścia przekaźnikowe.
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